Sotarn pa Dal AB

Jarngatan 12
666 31 Bengtsfors

Utfardare

Sotarn Pa Dal
Jarngatan 12

666 31 Bengtsfors
0531-12566

Fastighet

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum Diarienummer
2020-01-17 4665-757764-1-1
Adressat

Orvelin Fredrik
Karlsgatan 49
452 32 Stromstad

Fastighetsbeteckning

Solberg 1:1

Fastighetsadress

Solberg 210

Kontrolldatum

2020-01-17

Kontrollobjekt

Agare

Orvelin Fredrik
Karlsgatan 49

452 32 Stromstad

Brukare/lnnehavare
Orvelin Fredrik
Karlsgatan 49
452 32 Stromstad

Varmeanldaggning

Objekttyp

Vedspis

Fabrikat/modell

HUSQVARNA

Vaning
Bottenvaning

Utrymme

Kok

Bransleslag

Ved

Roék-/avgaskanal
Typ Fabrikat/modell

Tegel TEGEL

Kontrollfrist

312 veckor

Senast sotad

2016-04-19

Benamning

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okular kontroll

[:] Téathetsprovning

D Temperaturméatning

[:] Annat

D Tryckmatning

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant
Soéren Gustavsson

Forklaringar till ovanstaende eventuella positioner

1,00 Eldstad Eldningsapparat 3,00 Rok-/avgaskanal

4,00 Pannrum

5,00 Tak & uppstigning 6,00 Drift & skotsel 7,00 Ovrigt

1,10 Avstand till brannbart | 2,10 Flamévervakning

1,20 Luckor 2,20 Skydd mot tillb 1 3,20 Of ingsvagg
1,30 Forbranning/konvekt. | 2,30 Avstand till brannbart 3,30 Skiljeviggar
1,40 Forbindelsekanal 2,40 Ovrigt 3,50 Schakt

1,50 Reglerutrusting
1,60 Eldstadsplan
1,70 Forbranningsluft.

3,60 rokgasflakt
3,70 Insatsrér/foder
3,80 Sotbeliggning
3,90 Ovrigt

3,90 Ovrigt

1,80 Sotbeldggning
1,90 Ovrigt

3,10 Avstand till brannbart

4,10 Brandteknisk klass
4,20 Golvbeldggning
4,30 Ovrigt

5,10 Tilltrade till tak

5,20 Tilltrade till skorsten
5,30 Arbetsplan

5,40 Takbelégggning
5,50 Owrigt

6,10 Eldningsteknik

6,20 Branslehantering

6,30 Restprodukter

6,40 Medgivande om egensotn.
6,50 Ovrigt

7,10 Ovrigt

* Brandskyddskontrollen har utférts i enlighet med Myndigheten fér samhallsskydd och beredskaps féreskrifter och allmanna rad (MSBFS 2014:6) rérande brandskyddskontrollen, vilket
inenbar att anlaggningen huvudsakligen kontrolleras okuléart. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulért kan séarskild kontroll, inneb&arande matning/provning,
behova utféras. Resultatet fran en sadan sarskild kontroll redovisas separat.

** Forklaring till positionsnummer framgar av tabellen nederst pa sidan.
*** 1 = Ni anmodas att snarast atgarda avvikelsen.
*** 2 = Sarskilt forelaggande om atgard kommer utfardas.




Sotarn pa Dal AB

Jarngatan 12
666 31 Bengtsfors

Utfardare

Sotarn Pa Dal

Jarngatan 12
666 31 Bengtsfors

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor
Datum Diarienummer

2020-01-17 4665-757764-3-1

Adressat

Orvelin Fredrik
Karlsgatan 49
452 32 Stromstad

0531-12566
Fastighet
Fastighetsbeteckning Agare Brukare/Innehavare
Solberg 1:1 Orvelin Fredrik Orvelin Fredrik
Fastighetsadress Karlsgatan 49 Karlsgatan 49
Solberg 210 452 32 Strémstad 452 32 Strémstad
Kontrolldatum
2020-01-17
Kontrollobjekt
Varmeanldaggning
Objekttyp Fabrikat/modell Vaning Utrymme
Oppen spis Bottenvaning Vardagsrum
Bransleslag Kontrollfrist Senast sotad
Ved 312 veckor
Rok-/avgaskanal
Typ Fabrikat/modell Benamning
Tegel Tegel
Kontrollmetod/er
Kontrolimetod * Okular kontroll [:] Tathetsprovning D Temperaturmétning D Tryckmatning [:] Annat
Inga avvikelser noterades
Brandskyddskontrollant
Soéren Gustavsson
Forklaringar till ovanstaende eventuella positioner
1,00 Eldstad Eldningsapparat 3,00 Rok-/avgaskanal 4,00 Pannrum 5,00 Tak & uppstigning 6,00 Drift & skotsel 7,00 Ovrigt
1,10 Avstand till brannbart | 2,10 Flamévervakning 3,10 Avstand till brannbart 4,10 Brandteknisk klass 5,10 Tilltrade till tak 6,10 Eldningsteknik 7,10 Ovrigt
1,20 Luckor 2,20 Skydd mot tillb | 3,20 O ingsvagg 4,20 Golvbelaggning 5,20 Tilltrade till skorsten 6,20 Branslehantering
1,30 Forbranning/konvekt. | 2,30 Avstand till brannbart 3,30 Skiljevaggar 4,30 Ovrigt 5,30 Arbetsplan 6,30 Restprodukter
1,40 Forbindelsekanal 2,40 Ovrigt 3,50 Schakt 5,40 Takbeldgggning 6,40 Medgivande om egensotn.
1,50 Reglerutrusting 3,60 rokgasflakt 5,50 Ovrigt 6,50 Ovrigt
1,60 Eldstadsplan 3,70 Insatsrér/foder
1,70 Forbranningsluft. 3,80 Sotbelaggning
1,80 Sotbeldggning 3,90 Ovrigt
1,90 Ovrigt 3,90 Ovrigt

* Brandskyddskontrollen har utférts i enlighet med Myndigheten fér samhallsskydd och beredskaps féreskrifter och allmanna rad (MSBFS 2014:6) rérande brandskyddskontrollen, vilket
inenbar att anlaggningen huvudsakligen kontrolleras okuléart. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulért kan séarskild kontroll, inneb&arande matning/provning,

behova utféras. Resultatet fran en sadan sarskild kontroll redovisas separat.
** Forklaring till positionsnummer framgar av tabellen nederst pa sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast atgarda avvikelsen.

*** 2 = Sarskilt forelaggande om atgard kommer utfardas.




